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balcão a construir,

ver detalhe especifico

- Prever remoção da pintura/reboco

- Apos remoção do revestimento e antes do acentamento da cerâmica

promover tratamento contra umidade nas paredes por meio de reboco

do tipo especial de parede 2cm com argamassa

traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit

- Revestimento cerâmico h=1,50m + faixa azul h=0,10m;

- Pintura acrílica tipo lavável semi brilho de h=1,50m até o teto, paredes

cor branco gelo e teto cor branco neve

- Pintura do teto com tinta acrílico lavável semi brilho

ESPECIFICAÇÃO 01    ESP-01

- Prever remoção da pintura/reboco até h=1,00m;

- Apos remoção do revestimento promover tratamento contra umidade nas

paredes por meio de reboco do tipo especial de parede 2cm com

argamassa  traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit até h=1,00m

 - Pintura acrílica tipo lavável em todo plano da parede/teto, paredes

cor branco gelo e teto cor branco neve

ESPECIFICAÇÃO 02    ESP-02

- Lavagem do revestimento cerâmico existente

- Pintura acrílica tipo lavável para teto

ESPECIFICAÇÃO 03    ESP-03

- Prever remoção da pintura/reboco

- Apos remoção do revestimento e antes do acentamento da cerâmica

promover tratamento contra umidade nas paredes por meio de reboco

do tipo especial de parede 2cm com argamassa

traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit

- Revestimento cerâmico até o teto

- Pintura do teto com tinta acrílico lavável semi brilho
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PLANTA BAIXA INTERVENÇÕES

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

POVOADO SERRA DAS MINAS - CAMPO DO BRITO/SE

 WALLACE BARROS                                      CREA - 2717645241

IKARO S. BOMFIM 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMPO DO BRITO - SERGIPE

PLANTA BAIXA INTERVENÇÕES
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INSERIR GRANDE DE FERRO

INSERIR GRANDE DE FERRO

ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES

- trocar todas as portas/fechaduras

- pintura de todo passeio perimetral em cor cinza com 2 demãos de tinta para piso

- pintura de todo o muro na coloração cinza claro
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 VER FACHADA

 VER FACHADA  VER FACHADA

 VER FACHADA

PREVER PINTURA DE TODO  MURO EXISTENTE

executar fechamento do vão existente

com alvenaria

demolir bancada existente

mureta em alvenaria H=1,17m, cor azul
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DETALHE BALCÃO
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verga premoldada em concreto transpasse 0,25m

bancada em granito comprimento 2,0m

demolir vão 2,00x1,13m
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